
埼玉県　久喜市　都市整備課

縮　　尺

図 面 名

工事箇所

路 線 名

工 事 名

河 川 名

図面番号

市道鷲宮76号線

久喜市桜田1丁目地内

S= N.S

機械設備特記仕様書（1）

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房内の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

施　工　箇　所 保 温 種 別

屋内露出（一般居室、廊下）

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

屋内露出（一般居室、廊下）

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

施　工　箇　所 保 温 種 別

屋内露出（機械室、書庫、倉庫）

屋内隠ぺい、ＤＳ内

屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

屋内露出（一般居室、廊下）

屋内露出（機械室、書庫、倉庫）

屋内隠ぺい、ＤＳ内

サプライチャンバー

消音チャンバー・消音エルボ

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

施　工　箇　所 保 温 種 別

天井内

ＰＳ内及び空隙壁中

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内

ＰＳ及び空隙壁中

県営住宅ＰＳ内

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内

ＰＳ内及び空隙壁中

（厨房の天井内は含まない。）

屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む。）

及び浴室、厨房内の多湿箇所

屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む。）

M-01

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）

M - 1

006034
テキストボックス
（建築）



埼玉県　久喜市　都市整備課
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図 面 名
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路 線 名

工 事 名

河 川 名

図面番号

市道鷲宮76号線

久喜市桜田1丁目地内

S= N.S

機械設備特記仕様書（2）

M-02

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）

M - 2
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テキストボックス
（建築）



埼玉県　久喜市　都市整備課

縮　　尺

図 面 名

工事箇所

路 線 名

工 事 名

河 川 名

図面番号

市道鷲宮76号線

久喜市桜田1丁目地内

S= N.S

機械設備特記仕様書（3）
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M-03

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）

M - 3

006034
テキストボックス
（建築）



至 東鷲宮駅
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10.01

雨水桝

記　　号 名　　称 備　　考

雨水浸透桝

既設雨水排水管

雨水排水管
排水用硬質ポリ塩化ビニル管

（VP　VU　カラーVP）

RC-1、2

凡　例

9.925

10.029

10.001

9.996

9.997

9.952

　　　　：計画高さを示す

　　　　　※特記にない部分は現況高さ戻し 　　　

9.920

9.974

10.011

9.898

9.930

9.897
9.897

9.897

9.790

9.780

9.773

BY1
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至 東鷲宮駅
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機械排水桝（インバート）

記　　号 名　　称 備　　考

既設雨水排水管

機械排水管
排水用硬質ポリ塩化ビニル管

（VP　VU）

ＳＣ－４

凡　例

ポンプピット桝 ＳＣ－４
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延長センサ－共
温度スイッチ（露出型）

Ｔ1000×250×600H
ガラリチャンバー

設定温度　温度センサ－　３０°Ｃ

有圧扇はチャンバ－内部より取付け、取外しが可能とする。

有圧扇制御フロ－

チャンバ－内
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電源
電気工事

換気機器仕様
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